Rozvade¢ RMS - prehledové schéma vyvodu

Pristavba 3aten a zdzemf pro venkovni hridt& ZS Poli¢nd, st. p. 103/68, k.G. Poligng
Obec Poli¢nd, Policnd &.p. 144, 757 01, Polignd, zastoupend starostou Viadimirem Misteckcym
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TYP PROVEDENI:  Stévajict hlavni rozvad&® objektu stévajici zé&kladni &koly
. . KRYTI: IP40/20, trida ochrany |.
ARIZEN] Privod nového rozvadéte RS RCE)ZMI{[RY: Oceloplechovy 1000x800x250mm, vestavny
- Satny a zdzemi venkovniho hiist&  DELENL Bez dglenf, jednodvefovy
Pi [kW] I[' £ 95A aG. délk 59 NATER: SEDA RAL 7036
jistént g6, délka cca dIM  oBsLUHA: PRAC. POUGENYMI
PRIVOD (Y): SHORA v chrani&ce
VYVODY: NAHORU v chrénigce
TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVANA V SOULADU S VYHLASKOU 499/2006
Sb. A S VYHLASKOU
503,/2006 Sb. PRO GCELY STAVEBNIHO A UZEMNIHO RIZENI.
TENTO STUPEN PROJEKTOVE DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DOKUMENTACI
PROVADECI.
Tato dokumentace byla zpracovéna na zdkladé podkladd poskytnutych sprdvei siti, investorem a projektantem &Gst stavebni.
Tento vykres svou podrobnosti a pfesnosti odpovidd potfebdm profese elektro.
Pro pfesné odmg&fovani je urena katastrdini mapa dotZeného Gzemi a dokumentace &dst stavebni.
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