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Obsah: Rozvodnice RMS4—2.NP
D
E
Akce: Oprava elektroinstalace uceben a spole¢nych prostor na
. /akladni a Materské skole Policna
Elektroinstalace SO 0T
Rozvodnice Velkoobsahové rozvodnice, fada BF-U
G Rozvodnice Plechova velkoobsahovd rozvodnice. Stupedt kryti IP30. Maximain proud 160A. V&etn& N/PE svorkovnice.
Poloha: POD omitkou
Barva: Bila
Dvere: Plechové piné
Zadni kryt: Soutdst rozvadétové skring
Konstrukce: S DIN listami
H Poget tad, modull: Potet tad 5. Potet modulu 120.
Vnéjsi rozméry: 590 x 920 x_ 136 (Sitka x V§ska x Hloubka)
Vnitfni rozméry: 480 x 855 (Strka x_Vyska
Vyklenek: 500 x 870 x 127 (Sitka x Vyska x Hloubka)
Imenovité napéti: 230/400VAC
Jmenovity proud: 63A
Ovladaci napétt: 230VAC
Kmitocet: S50Hz
Soustava: TN-S
Instalovany prikon:  7,92kW
Soudobost: 0,6
J V§poltové zatizent:  4,8kW
OCHRANA OPATRENI PRO ZAJISTENI
BEZPECNOSTI DLE CSN 33 2000-4—41 ed. 3
—AUTOMATICKYM ODPOJENIM OD ZDROJE
K —DOPLNKOVA OCHRANA: PROUDOVYMI CHRANICI,
DOPLRNUJICIM POSPOJOVANIM
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Vypracoval:  Pavelka Martin] _——- _ . —— Investor: Zak.&Tslo: 20-012 JAK: 20—012 [Lsto: 12
Kontroloval: Zména/Datum: Vg List:
Obec Poli¢na
Datum 01.04.2020 M&Fitko: N 107 1
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