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ZNACENi PRISTROJU:

TYP SVITIDLA

Oznadent

"S”—stavajicTt

OCHRANNA OPATRENI PRO ZAJISTENI BEZPECNOSTI DLE CSN 33 2000—4—41
¢l.411 Ochranné oparent:

NAPOJENO Z ROZVADECE RS1

CISLO OKRUHU, JISTICE

S1/1.23

POZNAMKY:

Vyhody LED osvétleni: Provozni Zivotnost LED diod bé&Zné&
pfesahuje 50 000 hod. a vice. V porovnani s jinymi své&telnymi
zdroji LED diody selhdvaji velice vzécné&. V prub&hu Zivotnosti
dochdzi pouze k mirnému sniZzovani svételného toku. V praxi
jsou LED diody b&hem celé své Zivotnosti v podstaté
bezlGdrZbové.

Stavajici LED svitidla jsou v soulashosti napojena
stavajicimi dvouZilovymi vodi&i. V rémci tohoto projektu budou
vS8echny své&telné vyvody z rozvad&Zl a rozvodnic provedeny
kabely CYKY—-J 3x1,5.

Ovladdani osvétleni v ulebnach, kabinetech, chodbach a
schodisti bude provedeno pomoci kolébkovych spina&l Tango
¢.1, 5, 6, 7 vyrobce ABB ve vySce 1,2 m nad podlahou.
Vypinale budou osazeny v jednondsobnych nebo dvojndsobnych
vodorovnych ramec&cich.

Své&telnd elektroinstalace bude uloZena v plastovych listdch na
povrchu a v podhledech drat&nymi Zlaby MERKUR, rozbo&eni
kabell v elektroinstalagnich krabicich ABB pomoci pruZinovych
svorek.
Svételné okruhy svitidel s integrovanymi nouzovymi zdroji budou
napojeny kabely CYKY—J 5x1,5 z ddvodu napojeni dobijeci faze.
Svételnd elektroinstalace socidlnich zafFizeni bude napojena pres
proudové chrani¢e s nadproudovou ochranou

Ke stavajicim rozvodnicim RS1 a RS2 budou nové
instalovany pFrivodni kabely CYKY—J 5x10. UloZeni t&chto kabeld

ve sté@vajicim stoupacim vedeni (stavebnT nice).

Zasuvkové okruhy 230V instalovédny v u&ebndch, na chodbéch
a spole¢nych prostorech budou provedeny kabely CYKY—-J 3x2,5
uloZzeni kabelt v plastovych listach na povrchu, vyska
instalace 0,4 m a 1,2 m nad podlahou. Jisténi zdsuvkovych
okruht 230V proudovymi chrdani¢i s nadproudovou ochranou a
vybavovacim rezidudlnim proudem nepfekradujicim 30mA.

A5

ed.3:
automatické odpojeni od zdroje

zdkladnT ochrana (za normdéinich podminek pfed p¥imym dotykem)

—zakladnt izolacT,

prepazkami, kryty

ochrana pf¥i poruse (p¥ed nepfimym dotykem)
—ochrannym pospojovanim a aut. odpojenim v p¥ipadé& poruchy
Dopln&nd ochrana: doplfiujicim ochrannym pospojovanim, proudovymi chréni&i
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LEGENDA EL. PRISTROJU A ZARIZENI
:

A1 [ ] LLLBOOORL2KV3ND AW 3559—A01345 PrFistroj spina&e jednopdlového (bezsroubové _._._ "ARK—211120 Zlab MERKUR 2 100/50
MODUS LLL6000, 2x LED 830, 58W, 1510mm, leskla@ mr¥izka, svorky); FazenT 1, 1So (do hotlavych podkladt B aZ F) ""GZ"" — vzddlenost podpé&r cca.1,9m”
prfisazené, NONSELV 350mA 5

®N 3559—-A21345 Pftistroj spinale jednopdlového se svorkou N J._ "ARK—211110 Zlab MERKUR 2 50/50
A5 FITP3000A3KN600,/ND (bez&roubové svorky); Fazeni 1S, 1So (1) (do hotlavych "GZ"” — vzddlenost podp&r cca.2,0m”

MODUS FITP3000, 24W prtisazeny / vestavny &tverec A,
modul 600, mikroprizma, LED 830, driver 600mA

OZN/LVPR/1W/C/1/SA/X/WH
LOVATO P, vestavné, optika “route”, 1W LED 135 Im
STANDARD IP20 1h , stdle svitici / svitici p¥i vypadku,

OZN/ARP/1W/C/1/SA/X/WH

ARROW P, vestavné 1W LED STANDARD IP41 1h ,
sviticT / sviticT pFi vypadku, bilé, univ. piktogram
OZN/LVPU/3W/C/1/SA/X/WH

LOVATO P vestavné, univerzalni optika,3W LED 325 Im

STANDARD IP20 1h , stale svitici / svitici p¥i vypadku,
OZN/LV2U/3W/C/1/SA/X/WH

LOVATO Il ptisazené, univerzalni optika,3W LED 350 Im

STANDARD IP41 1h , stdle svitici / svitici p¥i vypadku,

stale

podkladd B a¥ F) + orientadni doutnavka

\/AW 3559—A05345 Pristroj prepina&e sériového (bezSroubové

svorky); Fazent

(bez&roubové svorky);

5 (do hoFlavych podkladt B a% F)

3559—-A25345 Ptistroj prepinale stfidavého, se svorkou N
¥azenT 6S, 6So, 6 (do hoFlavych

podkladt B a# F) + orienta&ni doutnavka

ﬁ_\\ 5513A—C02357 B Zé&suvka dvojndsobnd (beziroubové

[m]

svorky), s ochrannymi koliky,

s natodenou dutinou,

clonkami; Fazeni 2x(2P+PE); d. Tango; b. bl

LK 80X28 T_HB KRABICE LISTOVA TANGO

S

N _— -

RO

R

LV 18X13_HC LISTA VKLADACI

LV 40X15_HD LISTA VKLADACI

Snima& pohybu, vestavny ABB—kdd
3299-22102
—Instalovat v m.&. 216, 217

3558—A07340 Pristroj prepinale kFiZového;

fazeni 7, 7So

URCENI VNEJSICH VLIVU DLE CSN 33 2000-5-51 ed.3:
Viz samostatny protokol &. 01/2023
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