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POZNAMKY:

Rozvadé¢ RK je stavajici podruznd oceloplechova skFfiffi umisténa v m.¢. 213 - manipulagni chodba. 7 rozvadéte je
napojena Cast svételné a zdsuvkové elektroinstalace 2. NP + napojeni technologie kuchyné.

V ramci tohoto projektu dojde dle v.¢. 308 k Tpravé zapojeni, preCislovani vivodd, jisti€t a fadovych svorek a
doplngnf jisticich prvk. Doplngny budou jistite s proudovjm chranitem SCHRACK AK668610, AK668616 (s vybavovacim

rezidudinim proudem nep¥ekragujici 30mA) pro napojeni svételnjch a zasuvkovjch okruhd. Proudové chranite budou
propojeny pomoci propojovaci vidlicové listy vodi¢i HO7V=K. V doIni &asti rozvadéte budou instalovany fadové svorky
RSA pro napojeni odvodnich kabeld CYKY—=J.
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