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Podpis
     Tento výkres používá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Originál tohoto výkresu a návrh řešení na něm zobrazené jsou majetkem autorů: Ing. Petr Vašíček, Ing. Jan Valenta, Ing. Aleš Capil, Jiří Zelinka. Výkres
nesmí být - vyjma zřejmého účelu, pro nějž byl pořízen - používán a ani žádným způsobem nerespektujícím ustanovení autorského zákona nebo dohodu klienta a autora poskytnut třetí osobě.
     U vybraných výrobků je pro jasné a přesné vymezení požadovaných parametrů uveden možný výrobce (v souladu s odst. 9, par. 44, zák. č. 137/2006 sb.). Při realizaci lze použít i jiného výrobce (dodavatele) při splnění technických
parametrů uvedeného typu výrobku možného výrobce (dodavatele). Technickými parametry se mj. rozumí pevnostní charakteristiky, fyzikálně technické vlastnosti, parametry spotřeby a výkonu, rozměry, hmotnosti, hlukové parametry,
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Půdorys 1.NP - Vzduchotechnika
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POZNÁMKA:

- STÁVAJÍCÍ ODTAHOVÝ ZÁKRYT BUDE ZACHOVÁN, Z VNITŘNÍ STRANY OPATŘEN NÁTĚREM, RAL DLE
POŽADAVKU INVESTORA
- STÁVAJÍCÍ ODVODNÍ POTRUBÍ BUDE DEMMONTOVÁNO V ČÁSTI ZŘEJMÉ Z VÝKRESOVÉ DOKUMETNACE

ANAHRAZENO NOVÝM POTRUBÍM VČETNĚ TLUMIČŮ HLUKU
- STÁVAJÍCÍ VENTILÁTOR BUDE DEMONTOVÁN A OPĚT DO POTRUBÍNÍ TRASY NAMONTOVÁN


